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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Auf dem Grundstiick des ehemaligen Sportplatzes Barsbutteler Weg 3in Ost-
steinbek soll eine vierzugige Grundschule neu errichtet werden. Das Grund-
stiick befindet sich im Besitz der Gemeinde Oststeinbek und ist die bevorzugte

Variante mehrerer méglicher Grundstticksoptionen.

Bauherr und Auftraggeber ist die Gemeinde Oststeinbek. Wir wurden am
25.02.2020 schriftlich beauftragt eine Schadstoffuntersuchung insbesondere

im Hinblick auf eine mdgliche Dioxinbelastung der vorhandenen Aufflllung

durchzufihren.

Ansprechpartnerin Gemeinde Oststeinbek: Hr. Reiser
Ansprechpartner Kreis Storman: Hr. Diekmann
Ansprechpartner HPC: Hr. Trellert

Auf dem oben genannten Grundstiick befand sich bis zum Beginn der 1990er
Jahre ein Sportplatz mit Schwarzgrand-Belag. Aufgrund des Verdachts auf die

Verwendung dioxinhaltigen Materials wurden durch die Geocontrol GmbH (U1,

2192337_BEO1 HPC AG, Niederlassung Hamburg 25.05.2020
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U2) Schadstoffanalysen durchgefiihrt. Dabei konnten erhéhte Dioxin- und

Schwermetallgehalte nachgewiesen werden.

In einem Schreiben des Kreises Stormarn vom 04.04.1991 (U3) wurde Uber
die weitere Behandlung der beim Sportplatzbau verwendeten Materialien ent-
schieden. GemalR den damaligen Nutzungsplanen konnte das Material unter
einer Abdeckung aus mind. 0,6 m machtigen unbelasteten Bodens im Unter-
grund verbleiben.

In Anbetracht der aktuellen Nutzungsplane wurde durch den Kreis Stormarn
(U7) angeordnet den belasteten Unterbau unter der Aufschittung aus Vorsor-

gegrinden vollstandig zu beseitigen.

Zweck dieses Gutachtens ist anhand von aktuellen Schadstoffanalysen den
Zustand des Grundstiickes vorrangig hinsichtlich der potenziellen Dioxin-Be-
lastung zu bewerten. Dartber hinaus sollen anhand der neuen Ergebnisse die
Kosten fur die Entsorgung des vermeintlich belasteten Materials abgeschatzt,

sowie Empfehlungen fur das Bodenmanagement gegeben werden.

Neben den Erkundungsbohrungen zur Untersuchung des Altlastverdachts
wurden Bohrungen fiir die geotechnische Untersuchung des Baugrunds abge-
teuft. Die Erkenntnisse hieraus werden in dem bereits beauftragten Baugrund-
und Grindungsgutachten zu einem spéateren Zeitpunkt dargestellt und bewer-
tet.
Unterlage n
Fur die Bearbeitung des vorliegenden Berichtes standen uns neben der Orts-
kenntnis folgende Unterlagen zur Verfiigung:

Ul Prufbericht Nr. 100101 23.11.1990

(Geocontrol GmbH, Lubeck)

U2 Gutachten Nr.190702 20.03.1991

(Geocontrol GmbH, Lubeck)

4
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Stellungnahme des Umweltamtes 04.04.1991
(Kreis Storman)

Hohenriss nach Aufschittung K.A.
Baugrunduntersuchung-Nr. 510132.1 27.10.2015
(Erwatec Arndt Ingenieurges. mbH, Hamburg)
Baugrunduntersuchung-Nr. 611002.2 29.01.2016
(Erwatec Arndt Ingenieurges. mbH, Hamburg)

Stellungnahme 1009 02.01.2020
(Kreis Storman, FD 45 Abfall Boden und Grundwasserschutz)

Alter Lageplan Bolzplatz K.A.
DGM K.A.
(IT-Verbund Stormarn)

Gelandeschnitte, Mal3stab 1:250 06.02.2020
(ppp Architekten, Hamburg)

Lageplan Bodenaustausch, MaR3stab 1:500 06.02.2020
(ppp Architekten, Hamburg)

Geologische Ubersichtskarte von Schleswig-Holstein,

Mafstab 1:250.000

(LLUR)

Schichtenverzeichnisse und Bodenproben aus

32 Kleinrammbohrungen 23.03.2020

(Geotechnik Nord GmbH, Bargteheide)

Unser Bericht wurde auf Grundlage der oben genannten Unterlagen erstellt.

4
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Lage und 6 rtliche Verhaltnisse
Lage

Die Gemeinde Oststeinbek liegt an der Ost-Grenze Hamburgs in unmittelbarer
N&he zur Autobahn Al und gehort zum Kreis Stormarn im sudostlichen
Schleswig-Holstein. Das Untersuchungsgebiet befindet sich am Nordrand der
Gemeinde. Im Norden befindet sich das Sportforum Oststeinbek, stiddstlich
grenzt die Helmut-Landt-Grundschule. Das Untersuchungsgebiet untergliedert

sich in 3 Teilbereiche.

Abb. 1:  Lage des Untersuchungsgebiets (rot, Quelle: Digitaler Atlas Nord)

'LH A+«JHOODQGVFKDIW3 PLW HLQHU *HVDPWH®IFKH Y
felder und der Randbereich des angrenzenden Kunstrasenplatzes mit einer
Gesamtflache von ca. 1.724 m?, sowie den im sudlichen Teilbereich des Un-
tersuchungsgebiets liegenden Larmschutzwall mit einer Gesamtflache von ca.

1.532 m2.
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Topografie und Vegetatio n

Die beiden Tennisplatze im nordwestlichen Teilbereich sind eben und unbe-
wachsen. Der Randbereich des westlich angrenzenden Sportplatzes liegt etwa

2 m Uber dem Tennisplatz und ist mit Gras bewachsen. Die Hugellandschaft

Abb. 2:  Die Einzelerhebungen ELV GHU A++JHOODQGVFKDIWS3

istim Wesentlichen aus 3 durch Wege und Pfade voneinander abzugrenzende
Einzelhlgel aufgebaut (siehe Abb. 2). Die Einzelhiigel sind ortlich dicht mit
Baumen, Buschen und Grasern bewachsen. Das Gelande fallt insgesamt von

West nach Ost ein. Die maximale Hohendifferenz der Hugellandschaft wurde

4
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mit 5,4 m ermittelt. Der sudlich an die Hugellandschaft angrenzende Larm-
schutzwall fallt dem allgemeinen Gelandeverlauf folgend von West nach Ost
ein. Der Hochste bei den Aufschlussarbeiten eingemessene Punkt liegt 3,35
m Uber dem anhand der Ansatzpunkte der Aufschlisse ermiittelten mittleren

Gelandeniveau von 23,8 mNHN.

Geologie und Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet ist gemal? U12 gekennzeichnet von quartaren Lo-
ckersedimenten des Saale Komplexes. Von Nordost nach Stdwest wurden
glaziofluviatile Sedimente, vor allem Sande abgelagert und bilden heute die

oberflachennah anstehenden gewachsenen Lockergesteinsschichten.

Der 6stlich des Untersuchungsgebiet liegende Teich sowie der angrenzende
Forellenbach wird als Grundwasservorfluter angenommen. Die Flie3richtung
des Grundwassers ist demzufolge dem allgemeinen Gelandeverlauf folgend

von West nach Ost.

Baugrund - und Wasserverhéltnisse
Aufschlussarbeiten

Die Aufschlussarbeiten wurden im Rahmen der Baugrund- und Altlastenunter-
suchung vom Bohrunternehmer, der Geotechnik Nord GmbH, am 23.03.2020
mittels 32 Kleinrammbohrungen bis in Tiefen von 6 m (Baugrunduntersu-

chung) bzw. 3 m (Altlastenuntersuchung) erkundet.

Das Aufschlussraster richtet sich nach der vermuteten Lage des zusammen-
geschobenen, potenziell belasteten Materials anhand der Unterlage (U8) so-
wie der Gelandemorphologie. Hierbei wurde der westliche Bereich der Hugel-

landschaft sowie die 3 hoher aufgeschitteten Bereiche genauer untersucht.

Zusatzlich zur Hugellandschaft wurden auftragsgemald die beiden Tennis-
platze und der Randbereich des angrenzenden Kunstrasensportplatzes im
Westen sowie der aufgeschuittete LArmschutzwall im Stden mittels weiteren

Kleinrammbohrungen untersucht.
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Probenahme

Die Entnahme der gestdrten Bodenproben erfolgte fachgerecht nach den geo-
und umwelttechnischen Erfordernissen fur die bodenmechanischen (ggf. fol-
gend) und geochemischen Laboruntersuchungen.

Die kornanalytische Bewertung aller entnommenen Bodenproben wurde im
HPC-eigenen Erdbaulabor vorgenommen und mit den Angaben des Bohrun-

ternehmers in den Schichtenverzeichnissen abgeglichen.

Die Einzelproben werden derzeit in unserem Erdbaulabor fir eine Rickstell-
dauer von 6 Monaten gelagert. Die endgultige Entsorgung der Proben erfolgt

nach Absprache mit dem Auftraggeber.

Die Lage der Aufschlisse ist auf der Anlage 01 dargestellt. Hohengerecht auf
MNHN bezogene Bohrprofile enthalt die Anlage 02. Aus den Bohrprofilen ge-

zeichnete geologische Schnitte sind auf der Anlage 03 dargestellt.

Die Schichtenverzeichnisse sind auf gedruckten Gutachtenexemplaren nicht

enthalten.

Baugrundschichtung
Hugellandschaft

Folgender grundsatzlicher Baugrundaufbau wurde in den Aufschlissen ange-

troffen:

x

Auffillung Oberboden
Auffillung Sand

x

x

Auffullung Schlacke

x Sand

Der Schichtenverlauf ist im Allgemeinen homogen. Ortlich waren Oberboden
und sandige organische Auffillung nicht zu unterscheiden und wurden zu ei-

ner Schicht zusammengefasst. Als Unterscheidungskriterium wurde die Tiefe

2192337_BEO1 HPC AG, Niederlassung Hamburg 25.05.2020
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der Schichtbasis herangezogen. Oberboden liegt erfahrungsgemaf nicht bis

in Tiefen Uber einem Meter vor.

Auffullung Oberboden

In 12 von 22 Bohrungen auf dem Teilbereich der Hiigellandschaft wurde in den
oberen 0,4 m bis 1,0 m aufgefillter Oberboden mit organischen Anteilen (be-
lebte Bodenzone) angetroffen. Die mittlere Oberbodenmaéchtigkeit betragt 0,5
m. Hauptkomponente des Oberbodens ist Mittelsand, Nebenkomponente
Feinsand. Untergeordnet sind Schluff und Grobsand enthalten. Der organi-
sche Oberboden enthalt Pflanzen- und Wurzelreste. Die Lagerungsdichte wird
gemal den Eindringwiderstanden der Bohrsonde vom Bohrunternehmer er-
fahrungsgemal? als locker bis mitteldicht eingeschétzt. Die Schichtbasis liegt
zwischen 19,7 mNHN (BS 27) und 24,9 mNHN (BS14).

Auffillung Sand

Unterhalb des Oberbodens, bzw. ortlich als Vermischung mit Oberboden ab
Gelandeoberkante, steht eine sandige Auffullung an. Die Hauptkérnungsan-
teile sind Mittelsand und Feinsand. Untergeordnet sind Schluff, Grobsand und
Kies enthalten. Ortlich sind weiterhin organische Bestandteile enthalten. Die

Auffilung enthalt teilweise anthropogene Fremdbestandteile wie Betonbruch.

In den Bohrungen BS7, BS16 sowie BS23 bis BS26 wurden vereinzelt Schla-
ckebestandteile angetroffen.

Die mittlere Machtigkeit der sandigen Auffillung betragt 1,5 m. Die Schichtba-
sis liegt zwischen 19,1 mNHN (BS27) und 23,6 mNHN (BS13). Die Lagerungs-

dichte wird als locker bis mitteldicht eingeschatzt.

Auffullung Schlacke

Unterhalb der Sandauffiillung wurde in den Bohrungen BS6 und BS14 +BS16
eine 0,1 m bis 0,4 m méchtige schwarze Schicht aus Schlacke, Sand und Kies
angetroffen. Hierbei wird vermutet, dass es sich um die, Anfang der 1990er

Jahre zusammengeschobene dynamische Schicht des ehemaligen

4

2192337_BEO1 HPC AG, Niederlassung Hamburg 25.05.2020



Ao

4.3.2

Seite 12 von 33

Sportplatzes handelt. Die Hauptkomponenten sind Sand, Kies und Schlacke.

Untergeordnet sind vereinzelt organische Bestandteile enthalten.

Die Schichtbasis der schlackehaltigen Auffullung liegt zwischen 22,7 mNHN
(BS6) und 23,0 mNHN (BS16).

Sand

Unterhalb der Auffullungen steht bis zur maximalen Endteufe von 6 m gewach-
sener Sand an. Ein Fortlaufen der Schicht in der Tiefe wird angenommen. Die
Hauptkdrnungsanteile liegen im Mittelsand- und Feinsandbereich. Unterge-
ordnet sind Schluff und Grobsand enthalten. Mit zunehmender Tiefe wurden
ortlich kiesige Bestandteile angetroffen. Die Lagerungsdichte des Sandes wird
nach den Angaben in den Schichtenverzeichnissen zum Eindringwiderstand
der Bohrsonde als mitteldicht eingeschatzt. Die erkundeten mindestens zu er-
wartenden Schichtmachtigkeiten liegen zwischen 0,5 m (BS13, BS14) und 5,1
m (BS4).

Tennisplatze

Folgender grundséatzlicher Baugrundaufbau wurde in den Aufschliissen ange-
troffen:

x Tennenbelag

X Sand

Tennenbelag

Die oberen 10 bis 15 cm der Tennisplatze bestehen aus einer roten Auffillung
aus Sand und Kies (Tennenbelag). Untergeordnet sind Feinsand, Grobsand
und Schluff enthalten. Die Schichtbasis liegt bei 22,6 mNHN (BS1) und 22,7
MNHN (BS2). Die Lagerungsdichte wird vom Bohrunternehmer als locker bis

mitteldicht eingeschétzt.

4
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Sand

Unterhalb des Tennenbelags steht bis zur Endteufe von 3 m der vorher be-
schriebene gewachsene Sand an. Ein fortlaufen der Schicht im Untergrund

wird angenommen.

Randbereich Sportplatz

Folgender grundsatzlicher Baugrundaufbau wurde in den Aufschlissen ange-

troffen:

x Auffullung Oberboden
x Auffullung Sand

X Sand

Auffullung Oberboden

In 2 der 3 Bohrungen im Randbereich des westlich angrenzenden Kunstrasen-
Sportplatzes bestehen die oberen 50 cm bis 60 cm aus aufgefulltem Oberbo-
den. Die Hauptkdérnungsanteile sind Mittelsand und Feinsand. Untergeordnet
und in wechselnder Auspragung sind Schluff und Grobsand enthalten. Die Auf-
fullung enthalt vereinzelt Wurzelreste. Die Lagerungsdichte wird als locker bis
mitteldicht eingeschéatzt. Die Schichtbasis liegt bei 24,3 mNHN.

Auffullung Sand

Unterhalb des Oberbodens steht eine Auffillung aus Mittelsand und Feinsand
an. Untergeordnet sind Grobsand und Kies enthalten. In BS21 steht die locker
bis mitteldicht gelagerte Auffillung ab Geldndeoberkante an. Die Schicht-
machtigkeit liegt zwischen 0,7 m (BS3) und 1,4 m (BS21). Die Schichtbasis
wurde zwischen 23,4 mNHN (BS21) und 23,6 mNHN (BS3) erkundet.

Sand

Unterhalb der Aufflillung steht auch in diesem Bereich bis zur maximalen End-
teufe von 3 m der gewachsene Sand an (Beschreibung siehe 4.3.1).

2192337_BEO1 HPC AG, Niederlassung Hamburg 25.05.2020



Ao

4.3.4

4

Seite 14 von 33

Larmschutzwall

Folgender grundsatzlicher Baugrundaufbau wurde in den Aufschliissen ange-

troffen:

x Auffullung Sand

X Sand

Auffillung Sand

Der Larmschutzwall besteht ab Gelandeoberkante aus einer bis zu 4,1 m
machtigen sandigen Aufflllung mit Hauptkérnungsanteilen im Mittel- und
Feinsandbereich. Untergeordnet sind Schluff, Grobsand und Kies enthalten.
Die Auffullung enthalt organische Feinanteile sowie vereinzelt Wurzelreste.
Daneben wurden anthropogene Beimengungen wie Ziegel- und Betonbruch
angetroffen. Die Lagerungsdichte wird vom Bohrunternehmer als locker bis
mitteldicht eingeschatzt. Die Schichtbasis wurde zwischen 19,3 mNHN (BS32)
und 23,7 mNHN (BS28) erkundet.

Sand

Unterhalb der Auffullung steht bis zur maximalen Endteufe von 6 m der ge-

wachsene Sand an (siehe Kap. 4.3.1)

Hinweise

Trotz der nach unserer Erfahrung gewahlten und in der Regel ausreichenden
Aufschlussdichte sind Bohraufschlisse systembedingt punktuelle Baugrund-
erkundungen. Abweichungen vom angetroffenen Baugrundaufbau sind daher

maoglich.

Sollte wéhrend der Ausfihrung der Erdarbeiten ein deutlich abweichender
Baugrundaufbau festgestellt werden, so ist unser Biro umgehend zu verstan-

digen.
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Grundwasser

Bei den Bohrarbeiten wurde lediglich in den Bohrungen BS27 und BS32
Grundwasser angetroffen. Dabei wurde der Grundwasserstand bei 16,65
MNHN eingemessen. Es ist zu beachten, dass Bohrwasserstande verfahrens-

bedingt nicht vollstéandig ausgespiegelt sind.

Nach DIN 18533-1:2017-07 ergibt sich der Bemessungswasserstand aus dem
Bemessungsgrundwasserstand (HGW) und dem Bemessungshochwasser-
stand (HHW), wobei der hohere Wert malRgebend ist. Hochwasser ist am

Standort des zukinftigen Bauwerks nicht zu erwarten.

Der maximale Wasserstand (Bemessungswasserstand) ergibt sich fur die-
ses Bauvorhaben aus den Bohrergebnissen, dem Schichtenaufbau und der
hydrogeologischen Situation und wird fur den Bauzustand auf 17,15 mNHN
und fir den Endzustand auf HGW = 17,65 mNHN festgelegt.

Umweltuntersuchungen Boden
Vorbemerkung

Bis zum Anfang der 1990er Jahre befand sich auf dem Untersuchungsgebiet
(Hugellandschatt) ein ca. 100 m x 53 m grof3er FuR3ballplatz mit Schwarzgrand-
decke (Sand + Schlacke). Aufgrund des Verdachts auf den Einbau dioxinhal-
tiger Materialien wurden chemische Untersuchungen durch die Geocontrol
GmbH durchgefuhrt « . Dabei wurde eine Mischprobe aus 6 Schirfen bis in
0,3 m zusammengestellt. Demnach wurde sowohl die Schwarzgranddecke
aus Schlacke und Sand (ca. 10 cm) als auch die darunter liegende gering
schlackehaltige Tragschicht (ca. 20 cm) zu einer Mischproben zusammenge-
stellt. Die Analyse ergab erhdhte Gehalte an Dioxinen und leicht erhéhte Ge-
halte an Schwermetallen. Spatere Analysen getrennt nach Schichten ergaben
erhdhte Schwermetallgehalte lediglich in der 10 cm dicken Schwarzgrandde-

cke aus Schlacke und Sand.

4
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Verdachtsbereiche

Das Bohrunternehmen wurde bei der Probenahme angewiesen auf schlacke-
haltiges Material besonders zu achten und sofern moglich separat zu bepro-
ben. Die Proben wurden anschlieRend noch einmal im HPC eigenen Erdbau-
labor angesprochen und eingehend auf das Vorhandensein oben genannten
Materials untersucht. Sofern Schlackebestandteile in den Bohrproben festge-
stellt wurden sind die betreffenden Teilflachen als Verdachtsbereiche identifi-

ziert.

Bewertungsgrundlage

Zur Beurteilung der untersuchten Parameter werden folgende Bewertungs-

grundlagen herangezogen.

Bundesbodenschutz- und Altlastenverodnung

Am 17. Juli 1999 ist die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) in Kraft getreten. Sie ist das Kernstlick des untergesetzlichen Re-
gelwerks zum Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Zweck des Boden-
schutzrechtes des Bundes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu
sichern oder wiederherzustellen. Der Geltungsbereich bezieht sich hierbei nur
auf die wasserungesattigte Bodenzone. Sofern die wassergeséttigte Zone be-
troffen ist gelten die einschlagigen Landesregelungen sowie das Wasserhaus-

haltsgesetz.

Die BBodSchV enthélt die Anforderungen an die Untersuchung und Bewer-
tung von Verdachtsflachen und altlastverdachtigen Flachen und regelt die An-
forderungen an die Sanierung von schéadlichen Bodenveranderungen und Alt-
lasten. Der Anhang 2 der Verordnung enthalt MaRnahmen-, Prif- und Vorsor-
gewerte, welche zin einer Art Stufenfolge +den Indikator fur das Erfordernis
von Priufungen, Gefahrenabwehr- und Sanierungsmaf3nahmen oder zu tref-

fende Vorsorgemal3nahmen darstellen.

Fur den Wirkungspfad Boden-Mensch (direkter Kontakt) werden die folgenden

vier Nutzungsarten unterschieden:
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x Kinderspielflachen,

x Wohngebiete,

x Park- und Freizeitanlagen sowie
X

Industrie £und Gewerbegrundstiicke.

Abfallrechtliche Einordnung

Zur Bewertung der entsorgungsrelevanten sowie bei den geplanten Erdarbei-
ten umzulagernden und wieder einzubauenden Béden wurden Mischproben
auf Grundlage der LAGA TR Boden 2004 beurteilt.

Im LAGA Merkblatt sind Zuordnungswerte fiir den Einbau von mineralischen
Reststoffen/Abfallen definiert, wobei insgesamt 5 Einbauklassen unterschie-

den werden.

Landerspezifische Bewertungskriterien

Im Erlass vom 05.01.2017 des Ministeriums fur Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt und landliche Raume des Landes Schleswig-Holstein werden Anwen-
dungsempfehlungen fur die Bewertung von Polycyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) bezuglich des Wirkungspfads Boden-Mensch im Vor-
griff auf die Novellierung der BBodSchV gegeben. In der BBodSchV wird aus-
schlie3lich die toxikologische Wirkung von Benzo(a)pyren (BaP) als Ein-
zelsubstanz bertcksichtigt. Da PAK in der Umwelt jedoch immer als Gemisch
vorliegen empfiehlt der Altlastenausschuss der Bund/La&nder-Arbeitsgemein-
schaft Bodenschutz (LABO) Uberarbeitete auf BaP bezogene Priifwerte. Diese

wurden bei der folgenden Bewertung bertcksichtigt.

Landeribergreifende Bewertungskriterien

Die Bund/Lander Arbeitsgruppe Dioxine hat in ihrem 2. Bericht 1993 Richt-
werte und Handlungsempfehlungen zur Bodennutzung vorgeschlagen. Hier-
bei werden die Richtwerte und Handlungsempfehlungen insbesondere in Be-
zug auf eine landwirtschaftliche und gartnerische Bodennutzung und -sanie-

rung prazisiert.

4
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Organoleptische Befunde

Neben der lithologischen Bodenansprache erfolgte eine sensorische (visuelle,
geruchliche) Beurteilung der aufgeschlossenen Bodenprofile. Es konnten in
der Auffullung Beimengungen an Ziegel-, und Betonbruch sowie Schlacke

festgestellt werden.

Schadstoffuntersuchung der Béden

Aus den Bohrproben wurden insgesamt 12 Mischproben aus jeweils &hnlichen
Bereichen zusammengestellt. Dabei wurde der aufgefiillte Oberboden (MP1),
die sandige Auffullung mit vereinzelten Schlackebestandteilen (MP2, MP3,
MP4), eine Schicht aus Schlacke und Sand (MP5), der gewachsene Sand un-
terhalb des Dioxin-Verdachtsbereichs (MP6, MP7, MP8), die um den Ver-
dachtsbereich auf selbem Gelandeniveau liegende sandige Auffiillung (MP9,
MP10) zun&chst getrennt betrachtet.

Tab. 1: Mischprobenzusammenstellung und Untersuchungsparameter

4

Bohrung .
Probe Bodenart IProbe Tiefe (m) Untersuchungsparameter
BS 4/1 0,00 - 0,50
BS 5/1 0,00 - 0,50
BS 11/1 0,00 - 0,40
BS 12/1 0,00 - 0,60
BS 14/1 0,00-0,40 Vorsorgewerte fir Béden Ta-
MP1 Aufflllung BS 16/1 0,00-0,40 belle 4.1 + 4.2
Oberboden BS 22/1 0,00-0,50 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS 23/1 0,00-0,75 den-Mensch) Tabelle 1.2
BS 24/1 0,00 - 0,60
BS 25/1 0,00 - 0,40
BS 26/1 0,00 - 0,40
BS 27/1 0,00 - 1,00
BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
( den-Mensch) Tabelle 1.2
MP2 Auffiiliung Sand BS 7/2 1,00 - 2,00 )T
+ Schlacke BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
den-Mensch) Tabelle 1.4
BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
e Auffiillung Sand BS 16/2 0,40 - 1,40 den-Mensch) Tabelle 1.2
+ Schlacke BS 23/2 0,75-2,10 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
den-Mensch) Tabelle 1.4
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4

BS 24/2 0,60 - 1,30
BS 24/3 130 - 2,00 SBOT\ASCth(]W;rk;r]?STzd Bo-
¥ en-Mensch) Tabelle 1.
MP4 Aufftllung Sand BS 25/2 0,40 - 1,00 )T
+ Schlacke BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS 25/3 1,00-2,40 den-Mensch) Tabelle 1.4
BS 26/2 0,40 - 1,50
BS 6/2 1,35-1,40 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
MP5 Auffiillung Schla- BS 14/4 2,10 - 2,50 den-Mensch) Tabelle 1.2
cke BS 15/3 2,00 - 2,10 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS 16/3 1,40 - 1,50 den-Mensch) Tabelle 1.4
BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS 6/3 1,40 - 3,00 den-Mensch) Tabelle 1.2
MP6 Sand )
BS 7/3 2,00 - 3,00 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
den-Mensch) Tabelle 1.4
BS 14/5 2,50 - 3,00 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS 15/4 2,10 - 3,00 den-Mensch) Tabelle 1.2
MP7 Sand )
BS 16/4 1,50 - 3,50 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS 23/3 2,10 - 3,00 den-Mensch) Tabelle 1.4
BS 24/4 2.00 - 3,00 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
den-Mensch) Tabelle 1.2
MP8 Sand BS 25/4 2,40 - 3,00 i
BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
BS/26/3 1,50-3,00 den-Mensch) Tabelle 1.4
BS 4/2 0,50 - 0,90
BS 11/2 0,40 -1,00
BS 11/3 1,00 - 2,00 _
BS 12/2 0,60 - 1,00 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
MP9 Auffullung Sand den-Mensch) Tabelle 1.2
BS 12/3 1,00 - 2,00
BS 13/2 0,60 - 2,50
BS 22/2 0,50 - 1,00
BS 22/3 1,00 - 2,00
BS 8/1 0,00 - 1,30
BS 17/1 0,00 - 1,30
BS 18/1 0,00-1,30 BBodSchV (Wirkungspfad Bo-
MP 10 Auffiillung Sand BS 19/1 0,00 - 0,90 den-Mensch) Tabelle 1.2
BS 19/2 0,90 - 1,40
BS 27/1 0,00 - 1,00
BS 27/2 1,00 - 1,60
aus MP 2 1,00 - 2,00
( - aus MP 3 0,40-2,10
mp1y | Auffllung Schia LAGA Komplett
cke + Sand aus MP 4 0,40 - 2,40
aus MP 5 1,35-2,50
BS 8/1 0,00 - 1,30
MP 12 Auffillung Sand LAGA Komplett
BS 9/1 0,00 - 1,30
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BS 13/1 0,00 - 0,60
BS 13/2 0,60 - 2,50
BS 15/1 0,00 -0,70
BS 19/1 0,00 - 0,90
BS 20/1 0,00 - 0,90
BS 26/1 0,00-0,40
BS 27/1 0,00 - 1,00
BS 27/2 1,00-1,60

DarlUber hinaus wurde eine Mischprobe aus dem gesamten Verdachtsbereich
(MP11), sowie aus der bei den geplanten Erdarbeiten gemafl U10 umzula-
gernden sandigen Auffillung (MP12) zusammengestellt. Vom chemischen La-
bor GBA wurden diverse Analysen gemal den Tabellen 1.2, 1.4, 4.1, 4.2, ge-
maf BBodSchV sowie Analysen nach LAGA durchgefiihrt. Die Analysen der

jeweiligen Mischproben sind in der Tab.1 zusammengefasst.

Vorsorgewerte fur Boden

In den Tabellen 2 und 3 sind die Vorsorgewerte nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 des
Bundesbodenschutzgesetzes sowie die Ergebnisse der chemischen Analysen

dargestellt.

Vorsorgewerte sind Bodenwerte, bei deren Uberschreiten unter Beriicksichti-
gung von geogenen oder grof3flachig siedlungsbedingten Schadstoffgehalten
in der Regel davon auszugehen ist, dass die Besorgnis einer schadlichen Bo-

denverénderung besteht.

Tab.2:  Vorsorgewerte gem. BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch (Tab. 4.1) und Ana-
lysenergebnisse

Vorsorgewert e fir Metalle [mg/kg]
1 3
Probe Bodenart = £ @ S T
o] - 2 a J] < x
/] Q< < S S o = c
(@) m (@) X C o z N
0,4 40 30 20 0,1 15 60
MP1 A: Oberboden |, | 35 5,4 23 0,1 2.4 35
(Sand)
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Die Untersuchungsergebnisse des Oberbodens (MP1) zeigen geringfligig er-
hohte Kupfergehalte von 23 mg/kg. Die Gehalte an Cadmium (0,4 mg/kg) und
Quecksilber (0,1 mg/kg) entsprechen dem Vorsorgewert. Alle anderen Werte
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sind unterhalb der Vorsorgewerte ermittelt worden. Organische Verbindungen
wie PCB oder Benzo(a)pyren konnten nicht nachgewiesen werden. Die Werte
liegen unter der Bestimmungsgrenze der Analysemethode. PAK konnten in

geringen Konzentrationen (0,203 mg/kg) ermittelt werden.

Tab.3:  Vorsorgewerte gem. BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch (Tab. 4.2) und Ana-
lysenergebnisse
Vorsorgewert fiir organische Stoffe [mg/kg]

L . 3]
o & 859

Probe S = < 5290
== o >3T &5 g
O @m N O £ 9L = v
< 0 c > c 0
c 2 o S c 206 &
aoid m o a<¥ ol

0,05 0,3 3
MP1 n.n.b n.n. 0,203

1) n.n. = nicht nachgewiesen

Prifwerte fir Boden

In Tabelle 4 sind die Prufwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes fur die direkte Aufnahme von Schadstoffen auf Kinder-
spielflachen, in Wohngebieten, Park- und Freizeitanlagen sowie Industrie- und

Gewerbegrundstiicken in mg/kg Trockenmasse dargestellt.

Prufwerte sind Werte, bei deren Uberschreitung unter Beriicksichtigung der
Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prifung durchzufihren und festzustel-

len ist, ob eine schéadliche Bodenverdnderung oder Altlast vorliegt.

Tab. 4: Prufwerte gem. BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch Tab. 1.4
Prifwert (mg/kg TM)
Parameter
Kinderspiel-fla- | Wohngebiete Parkanlagen Industrie und
chen (KSF) (WG) (PA) Gewerbe (1&G)
Arsen 25 50 125 140
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Prifwert (mg/kg TM)

Parameter ) ) - -
Kinderspiel-fla- | Wohngebiete Parkanlagen Industrie und
chen (KSF) (WG) (PA) Gewerbe (1&G)
Blei 200 400 1000 2000
Cadmium 10 20 50 60
Chrom ges. 200 400 1000 1000
Cyanid ges. 50 50 50 100
Nickel 70 140 350 900
Queck-
; 10 20 50 80
silber
Aldrin 2 4 10 -
Benzo(a)pyren 0,5 1 1 5
DDT 40 80 200 -
HCB 4 8 20 200
Hexachlor-
5 10 25 400
cyclohexan
PCBs 0,4 0,8 2 40
PCP 50 100 250 250

Kinderspielflache gemafl BBodSchV.

Tabelle 5 enthalt die zusammengefassten Analyseergebnisse im Uberblick.

Die ermittelten Werte liegen alle unter den Prifwerten fur eine Nutzung als

Tab.5:  Analyseergebnisse der Schadstoffuntersuchungen gem. Tab. 1.4 BBodSchV
Messwert Zuordnung
Parame-
ter N ™ < Lo © ~ o) N ™ < o) © ~ o)
ol o o a o o o o o o [l o o o
= = = = = = = = = = = = = =
As 56 | 2,8 10 11 1,2 | 1,3 | 1,9 | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Pb 22 11 32 79 1,7 | 2,1 | 1,9 | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Cd 0,36 0,23 | 1,0 | 3,3 |<0,10| <0,0 | <0,1 | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Crges.| 13 | 33 | 70 | 15 | 24 | 2,6 | 2,1 | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Cyanid KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
<1,0|<1,0|{<10(<1,0|<1,0|<1,0(<1,0
ges.
Ni 31128 82 19 19 | 2,2 | 2,1 | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Hg <0,10(<0,10(<0,10| 0,14 |<0,10|<0,10|<0,10| KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
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Messwert Zuordnung
Parame-
ter N ™ < o) © ~ o) N ™ < o) © ~ o)
o o o [l o o o o o o o o o o
= = = = = = = = = = = = = =

Aldrin {<0,01|<0,01|<0,01{<0,01|<0,01|<0,01{<0,01| KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Benzo KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
(a)pyren <0,05{0,058|<0,05|<0,05|<0,05{<0,05|<0,05
DDT (<0,01|<0,01(<0,01|<0,01|<0,01(<0,01|<0,01| KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
HCB ([<0,05|<0,05|<0,05|<0,05{<0,05|<0,05(<0,05| KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
Hexach- KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
lorcyclo- |<0,01(<0,01|<0,01|<0,01{<0,01|<0,01|<0,01
hexan
PCBs | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF
PCP | <0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF | KSF

1) n.n. = nicht nachgewiesen

MaRnahmenwerte f tr Boden

In Tab. 6 sind die fur die nachfolgende Bewertung zugrunde gelegten Mal3-
nahmenwerte nach 8§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Bundesbodenschutzgesetze
fur die direkte Aufnahme von Dioxinen/Furanen auf Kinderspielflachen, in
Wohngebieten, Park- und Freizeitanlagen sowie Industrie- und Gewerbe-
grundstticken in ng/kg Trockenmasse in Feinboden als Summe der 2,3,7,8 *
TCDD-Toxizitatsaquivalente nach NATO/CCMS dargestellt.

Tab. 6: MaRnahmenwerte gem. BBodSchV, Wirkungpfad Boden-Mensch Tab. 1.2

MaRnahmenwert PCDD/F (I -TEQq) [ng/kg TM]

Kinderspielflachen Wohngebiete Parkanlagen Industrie und Gewerbe
(KSF) (WG) (PA) (1&G)
100 1.000 1.000 10.000

MaRnahmenwerte sind Werte, bei deren Uberschreiten in der Regel von einer
schadlichen Bodenveranderung auszugehen ist und Mal3nahmen erforderlich

sind.
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Tab. 7:  Analysergebnisse der Dioxinuntersuchungen

Mischprobe
Analyse
— N (%) < ITo) © N~ © o g
o o ol o [al o o o o a
= = = = = = = = = S

PCDD/F (I-TEQq)
[ng/kg TM]

9,1 4,9 55 27 105 n.n. n.n. 0,05 0,19 5,8

Zuordnung KSF | KSF KSF KSF WG KSF | KSF | KSF KSF KSF

1) n.n. = nicht nachgewiesen

In Tab. 7 sind die Ergebnisse der Dioxinanalysen dargestellt. Lediglich die
Mischprobe, aus der bei den damaligen Erdarbeiten nicht durchmischten,
schwarzen dynamischen Sportplatzschicht aus Schlacke und Sand (MP5)
Uberschreitet der ermittelte Wert den MalRnahmenwert fur Kinderspielflachen.
In Bereichen, in denen sandige Auffillung mit Schlackebestandteilen vorliegt
(hier sind ehemalige Tragschicht und Dynamische Schicht vermischt, (MP2,
MP3, MP4)) liegen die ermittelten Werte von max. 27 ng/kg deutlich unter dem
Malnahmenwert. Im gewachsenen Sand unterhalb der Verdachtsflachen
(MP6, MP7, MP8) konnte nur in der MP8 ein Dioxinwert (0,05 ng/kg) ermittelt
werden. Die Gehalte in den beiden tbrigen Mischproben dieser Schicht liegen
unterhalb der Bestimmungsgrenze. Die Auffullungen die sich auf demselben
Gelandeniveau westlich (MP9) und 6stlich (MP10) der Verdachtsbereiche be-
finden aber keine optisch wahrnehmbare Schlackebestandteile enthalten wei-
sen Dioxingehalte von 0,19 ng/kg bzw. 5,8 ng/kg und liegen damit ebenso
deutlich unter dem Mal3nahmenwert.

Einordnung gemaf LAGA

Zwei Mischproben wurden geméafl LAGA M20 untersucht und bewertet (Anfor-
derungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen: Teil II:
Technische Regeln fir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden) Lan-
derarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Stand 05.11.2004).

Die Ergebniswerte sind in nachfolgender Tabelle 8 zusammengefasst.
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Tab. 8:  Analyseergebnis und Auswertung der Mischproben gemafni LAGA
Originalsubstanz (Feststoff)
Parameter Einheit MP11 MP12
Messwert | Zuordnung Messwert Zuordnung
Trockensubstanz Gew. - % 76,8 77,6
Cyanide, gesamt mg/kg <1,0 Z0 <1,0 Z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg <100 Z0 <100 Z0
Mobiler Anteil bis C22 mg/kg <50 Z0 <50 Z0
EOX mg/kg <1,0 Z0 <1,0 Z0
TOC Gew. - % 0,76 Z1 0,85 Z1
Arsen mg/kg 6,8 Z0 22 Z1
Blei ma/kg 33 Z0 34 Z0
Cadmiun mg/kg 1,0 Z1 0,28 Z0
Chrom, gesamt mg/kg 6,8 Z0 5,6 Z0
Kupfer mg/kg 19 Z0 21 Z1
Nickel mg/kg 6,4 Z0 2,7 Z0
Quecksilber mg/kg <0,1 Z0 0,15 Z1
Thalium mg/kg <0,3 Z0 <0,30 Z0
Zink mg/kg 81 Z1 36 Z0
LHKW mg/kg <1,0 Z0 <1,0 Z0
BTEX mg/kg <1,0 Z0 <1,0 Z0
PAK1e mg/kg 0,06 Z0 0,199 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 Z0 <0,05 Z0
PCBs mg/kg n.n. Z0 n.n. Z0
Eluat (100 g Pr obe /1)
pH - Wert 6,6 Z0 6,6
Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 13 Z0 54 Z0
Chlorid mg/l <0,6 Z0 <0,6 Z0
Sulfat mg/| <1,0 Z0 6,9 Z0
Cyanid ges. pg/l <5,0 Z0 <5,0 Z0
Phenolindex pg/l <5,0 Z0 <5,0 Z0
Arsen pg/l 4,2 Z0 15 Z1.2
Blei pg/l 2,9 Z0 2.1 Z0
Cadmium pa/l <0,3 Z0 <0,3 Z0
Chrom, gesamt ug/l <1,0 Z0 <1,0 Z0
Kupfer ug/l 2,3 Z0 4,2 Z0
Nickel pa/l <1,0 Z0 <1,0 Z0
Quecksilber pa/l <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink ug/l <10 Z0 <10 Z0
Bewerlt-lrcg;]femaﬁ 71 712

4
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Aus den Analysen ergibt sich, dass die Mischprobe mit schlackehaltigem Ma-
terial (MP11) aufgrund erhdhter Gehalte an Cadmium (1,0 mg/kg) und Zink (81
mg/kg) der LAGA-Einbauklasse Z1 zuzuordnen ist. Zudem ist ein erhohter (Z1)
TOC-Gehalt (Total Organic Carbon) festgestellt worden.

Die Mischprobe aus der sandigen Auffullung (MP12) ist aufgrund erhohter Ar-
sen-Gehalte im Feststoff (22 mg/kg) der LAGA-Einbauklasse Z1 zuzuordnen.
Arsen-Gehalte von 0,015 mg/l im Eluat fihren zu einer Einordnung in die
LAGA-Einbauklasse Z1.2.

Gefahrdungsabschatzung
Beurteilung der Analyseergebnisse

Die Untersuchung des Oberbodens im Hinblick auf die Vorsorgewerte fur Me-
talle und organische Stoffe lassen es zwar nicht zu, den Oberboden als unbe-
lastet einzustufen, allerdings besteht fir die geplante Verwendung zur Gelan-
demodellierung aufgrund der nur geringen Uberschreitung des Wertes fir
Kupfer kein Gefahrenverdacht, der weitere Mal3nahmen/Untersuchungen er-
forderlich macht. Die Ergebnisse der Dioxinuntersuchungen zeigen lediglich
geringfugig und nur lokal erhdhte Dioxin-Gehalte. Der Oberboden kann auf
dem eigenen Gelande wiederverwendet werden. Die Nutzung fir landwirt-
schaftliche Zwecke ist jedoch Aufgrund der Uberschreitung der Vorsorgewerte

zu unterlassen. Eine Nutzung fur gartnerische Zwecke ist moglich.

Gemal den Analyseergebnisse der Mischproben aus der sandigen Auffillung
mit optisch erkennbaren Schlackebestandteilen (MP2, MP3, MP4) ist der Bo-
den generell fir eine Nutzung auf Kinderspielflachen geeignet. Anhand der
Analyseergebnisse der MP5 (vermehrt Schlacke) ist wie vermutet festzustel-
len, dass die Dioxinbelastung aus der Schlacke stammt. Dadurch ist es még-
lich, dass in dieser Schicht im Einzelfall auch héhere Werte als in der Misch-
probe vorhanden sind. Eine Gefahrdung besteht somit dann, wenn das Mate-
rial bei der Gelandemodellierung freigelegt und die Madglichkeit der

4
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Direktaufnahme durch Menschen geschaffen wird. Verbleibt das Material mit
einem ausreichenden Abstand von mindestens 0,4 m im Untergrund (maximal

von Kindern erreichbare Tiefe: 0,35 m) besteht keine Gefahrdung.

Anhand der Analyseergebnisse gemal LAGA ist die umzulagernde Auffillung
aufgrund erhéhter Arsen-Gehalte im Eluat der Einbauklasse Z1.2 zuzuordnen.
Im Sinne des Grundwasserschutzes ist beim Wiedereinbau auf dem Grund-
stuck auf einen ausreichenden Abstand zum Bemessungsgrundwasserstand

Zu achten.

Die lokal angetroffene geringmachtige Auffillung aus Schlacke und Sand
(MP5) weist in Ihrer Gesamtheit eine Uberschreitung des MaRnahmenwertes
fur die direkte Aufnahme von Dioxinen auf. Somit besteht bei der Mdglichkeit
zur Direktaufnahme durch den Menschen hier eine Gefahrdung nicht nur durch
Einzelkomponenten innerhalb der Schicht. Zwar betragt der ermittelte Abstand
von Gelandeoberkante bis Oberkante der Schlacke-Sand Auffiillung mind. 0,8
m (BS14 nach Aushub Baugrube) und ist somit in der Regel fur eine Gefahr-
dung durch direkte Aufnahme von Schadstoffen nicht relevant, jedoch ist in
Bezug zur vorliegenden Stellungnahme des Kreis Stormarn, in dem die Ent-
sorgung schlackehaltigen Materials gefordert wird, und im Sinne der Vorsorge

die Entsorgung dieser Schicht zu einzuplanen.

Aufschlussverfahrensbedingt ist nicht auszuschliel3en, dass die zu entsor-
gende Auffullung auch auf3erhalb des auf Anlage ALO1 gekennzeichneten Be-
reichs in konzentrierten Nestern oder geringmachtigen Lagen vorhanden ist.
Bei den Erdarbeiten ist daher besonders darauf zu achten, ob visuell deutlich

abzugrenzende Bereiche im Boden zu erkennen sind.

Im gewachsenen Sand konnte keine schadliche Veranderung des Bodens
festgestellt werden. Es hat kein Eintrag von Dioxinen, Schwermetallen oder
schadlichen organischen Verbindungen stattgefunden. Der Boden ist daher

als unbelastet einzustufen und fur jegliche Wiederverwendung geeignet.
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Auswirkung auf das Grundwasser

Die Analyse der gewachsenen Bodenschichten unterhalb der Verdachtsberei-
che hat gezeigt, dass weder bei den Dioxinen noch bei den gemessenen an-
organischen und organischen Schadstoffen der Tabelle 1.4 gemald BBodSchV
ein Schadstoffeintrag aus den Uberlagernden Schichten stattgefunden hat.

Demzufolge ist ein Schadstofftransfer in das Grundwasser nicht zu erwarten.

Die Untersuchung des Eluats aus der bei den geplanten Erdarbeiten umzula-
gernden Auffullung (MP12) fihrte Aufgrund der Arsen-Gehalte zur Zuordnung
in die LAGA-Einbauklasse Z1.2. Gemal3 den technischen Regeln der LAGA
ist ein Wiedereinbau unter ginstigen hydrogeologischen Standortbedingun-
gen mdoglich. Das bedeutet, dass in der Regel ein Abstand von mindestens 2
m zwischen Bemessungsgrundwasserstand und Schuttkérperbasis eingehal-

ten werden soll.

Es ist anzumerken, dass es sich bei der MP12 um eine Orientierungshilfe han-
delt, in der die Schadstoffgehalte in der Auffullung Gber eine Mischprobe grof3-
rdumig erfasst wurden. Daher ist nicht auszuschlief3en, dass an entsprechen-

der Stelle die Gehalte von dem ermittelten Wert abweichen kénnen.

Bodenmanagement

Um das zukinftigen Gelandeniveau und die Baugruben fur die Gebaude wie
geplant herzustellen, muss das Urgelande groR3flachig abgegraben bzw. auf-
geschuttet werden. Zusatzlich ist aufgrund der Dioxinbelastung in einem Teil-
bereich die Abfuhr von Bodenschichten unterhalb der Gelandeoberkante er-
forderlich. Um die schadstoffbelasteten Bereiche zu erreichen missen die dar-

uber liegenden Bodenschichten zusatzlich abgetragen werden.

Fur das Bodenmanagement sind die folgenden Bodenschichten fur eine Wie-

derverwendung relevant:

x Auffullung Oberboden
x Auffillung Sand

X Sand

4
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Mengenangaben

Als Grundlage fur die Massenermittlung diente das digitale Gelandemodell
(U9). Die Schichtgrenzen sind den Erkundungsbohrungen des aktuellen Auf-
schlussprogramms entnommen. Zur Abschatzung der Bodenqualitat wurden
die, im vorangegangenen Kapitel erlauterten, geochemischen Befunde heran-

gezogen.

In der Tabelle 9 sind die berechneten Massen nach Bodenarten zusammen-
gefasst. Um den Gelandeverlauf wie geplant herzustellen werden insgesamt
ca. 4.470 m3 Boden abgetragen. Demgegeniber steht ein bendtigtes aufzufil-
lendes Volumen von ca. 7.800 m3. Somit bleiben 3.330 m?3 die zusatzlich fur

die Gelandemodellierung extern angeliefert werden mussen.

Der Oberboden (belebte Bodenzone) ist ein Schutzgut das bei den geplanten

Erdarbeiten mit besonderer Beachtung zu behandeln ist.

Tab. 9: Bodenvolumina nach Bodenart

Volumen Volumen
Bode nart (abzutragen) (aufzufullen)
[m?3] [m?]
Auffillung Oberboden 1.700
Auffullung
2.700
Sand
Sand 70
Gesamt 4.470 7.800

Baustellenvorbereitung

Vor Beginn der Erdarbeiten ist der Baustellenbereich von Baumen und Strau-
chern zu befreien. Material, das zur Wiederverwendung geeignet ist, soll auf
der Baustelle zwischengelagert werden. Hierfur sollten im Vorwege geeignete

Bereiche ausgewahlt und auf Planen festgehalten werden.

4
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Bodenabtrag (Oberboden)

Der Abtrag, die Zwischenlagerung oder das Ausbringen darf zu keiner schad-
lichen Bodenveréanderung fuhren. Dies sind vor allem Verdichtungen und Ver-

nassung.

Der Abtrag und Einbau von Oberboden ist gesondert von anderen Bodenbe-
wegungen vorzunehmen. Da der Oberboden verdichtungsempfindlich ist,
sollte der Abtrag in einem schonenden Verfahren erfolgen und keine unndétige
Befahrung stattfinden. Hierfur geeignet sind Raupenbagger mit einer maxima-

len Bodenpressung von 15kPa.

Zwischenlagerung (Oberboden)

Es ist damit zu rechnen, dass Boden zumindest kurzzeitig zwischengelagert
werden mussen. Beim Aufhalden ist darauf zu achten, dass es zu keiner Ver-
dichtung oder Vernassung kommt. Der abgetragene Boden ist in Mieten von
maximal 2 m Hohe zu lagern. Als Lagerungsort sollten keine Mulden oder Be-
reiche mit Stauwassereinfluss gewahlt werden. Beim Aufhalden ist auf eine
lockere Lagerung und eine moglichst gute Belliftung zu achten. Sollten Béden

unerwartet langer gelagert werden ist eine Schutzvegetation aufzubringen.

Wiedereinbau (Oberboden)

Beim Einbau des Oberbodens besteht das gleiche Verschlechterungsverbot
wie beim Bodenabtrag. Verdichtung, Vernassung und mangelnde Durchlif-

tung sind genauso vorzubeugen wie vorher beschrieben.

Sandige Auffullungen /Sand

Gemal den Ergebnissen der CAD-Berechnungen werden zur Geldandemodel-
lierung und beim Ausheben der geplanten Baugruben rund 2.700 m3 der san-
digen Auffullung sowie ca. 70 m?3 des gewachsenen Sandes abgetragen. Diese
sollen zur Gelandeaufh6hung an anderer Stelle des Baufelds wiederverwen-
det werden. Die Lagerung sollte getrennt nach Bodenart in Mieten zu max. 3
m Ho6he erfolgen. Die Materialien sind zun&chst anhand der Bodenansprache

aus geotechnischer Sicht fir eine Verwendung beispielsweise als
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Gelandeunterbau, unterhalb von Bauwerken oder als Verfiullung von Baugru-
benseitenraumen geeignet. Das Material ist als ausreichend verdichtungsféhig
einzustufen. Genauere Angaben kénnen anhand von weiteren Laborversu-

chen im Zuge der ggf. anschlielienden Baugrundbeurteilung gegeben werden.

Extern angelieferte Materialien

Fur die geplante Gelandemodellierung ist die Anlieferung externer Materialien
erforderlich. Hierflr ist die Verwendung von F1-Sand der LAGA-Einbauklasse

Z0 einzuplanen.

Massen - und Kostenermittlung Bodenentsorgung
Massenermittiung

Die Auffallungen wurden mit einem spezifischen Gewicht zu 1,8 t/m3 ange-
nommen. In Tabelle 10 sind die Massen und Volumina den planerisch vorge-
gebenen Flachen B2, B3, B4, B8, B9, B10 (U11) zugeordnet und in 2 Teilfla-
chen untergliedert. Hierbei wurden lediglich die Volumina und Massen ermit-
telt, die zusatzlich zu den in jedem Fall durch die geplante Profilierung des
Gelandes sowie zur Herstellung der Baugruben anfallenden Erdmassen zu
bewegen und zu entsorgen sind. Die Aushubtiefen der beiden raumlich vonei-
nander getrennten Baugruben wurde auf 23,98 mNHN und 19,48 mNHN an-

4

genommen.
Tab. 10:  Volumina und Tonnagen zusétzlicher Erdbewegungen
Flache Volumen Volumen Spezifisches Masse Masse
Nr. Schlacke Abraum Gewicht Schlacke Abraum
[m?] [m?] [t/m?] [t] [t]
B2, B3, B4 55,41 776,46 1,8 99,74 1.397,63
B8, B9, B10 320,01 1.965,75 1,8 576,02 3.538,35
Summe 375,42 2.742,21 1,8 675,76 4.935,98
2192337_BEO1 HPC AG, Niederlassung Hamburg 25.05.2020
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Kostenermittlung

In Tabelle 11 werden die Kosten mit derzeit aktuellen Entsorgungspreisen er-
mittelt. Als Grundlage fir die Kostenermittlung des Bodenaushubs dienten ver-
gleichbare Projekte der jingsten Vergangenheit. Die Entsorgungskosten wur-
den beim Unternehmen Buhck GmbH am 06.05.2020 abgefragt. GemalR den
Bedingungen der Deponie Wiershop ist der dioxinhaltige Boden in die Depo-

nieklasse | (DKI) einzuordnen.

Die Zusatzkosten fir die Entsorgung der dioxinbelasteten Auffullung (MP5)
betragen inklusive der zusatzlichen Aushubarbeiten ca. 54 Yo QHWWR ,Q ¢
betracht der Tatsache, dass im Zuge der Erdarbeiten ggf. weitere zu entsor-
gende Bodenmassen anfallen sowie aufgrund von Schwankungen in den Ein-
heitspreisen empfehlen wir in der Budgetplanung einen Puffer von ca. 20 %

einzuplanen.

Tab. 11: Mehrkosten Bodenaushub und -entsorgung

P.OSi_ Leistung EP GP
tion
1 [Bodenaushub
1.1 [Boden ausheben und seitlich lagern 2742 \m3 Y2 H Ya
1.2 |Belasteten Boden ausheben und auf LKW laden 375 |m3 Y2 H Ya
Zwischensumme Lodsen und Laden Ya
2 |Entsorgung
2.1 |Entsorgungsleistung Dioxinhaltiger Boden (DK1) 676 |t Ya Ya
Gesamtkosten Lésen, Laden und Entsorgen (netto) Ya

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Unser Blro wurde im Februar 2020 beauftragt fur den geplanten Neubau einer
vierziigigen Grundschule das ausgewdahlte Gelande in der Gemeinde Ost-

steinbek auf Altlasten, insbesondere Dioxin, zu untersuchen.
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Da die Lage der potenziell schadstoffhaltigen Auffiillung nicht hinreichend ge-
nau bekannt war, wurde der Baugrund in einem engen Raster erkundet. An-
hand der Bohrergebnisse wurden Verdachtsbereiche festgelegt und diverse
chemische Analysen auf Dioxine und weitere Schadstoffe gemafld BBodSchV
und LAGA durchgefuhrt. Bereiche mit grenzwertiberschreitender Dioxinbelas-
tung konnten eingegrenzt werden und die Massen und Kosten der Entsorgung
wurden anhand aktueller Marktpreise abgeschatzt.

Durch die gering schlackehaltige Auffiillung besteht eine Gefahrdung durch
Einzelkomponenten sofern bei der geplanten Gelandemodellierung ein Weg
fur die Direktaufnahme durch den Menschen geschaffen wird, verbleibt Sie im

Untergrund besteht keine Gefahrdung.

Ein Schadstoffeintrag in den gewachsenen Boden konnte nicht nachgewiesen
werden, sodass ein Schadstofftransfer in das Grundwasser durch Auslaugung

nicht angenommen wird.

Die angetroffenen Auffillungen sowie die gewachsenen Boden koénnen fir die
geplante Gelandemodellierung auf dem Baufeld wiederverwendet werden. In
Abschnitt 7 werden unter anderem mengenmalfige Angaben der zu bewegen-
den Erdmassen sowie Handlungsempfehlungen fur einen fachgerechten Um-

gang angegeben.
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Das Schreiben wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. HPC haftet jedoch nur im Rahmen des oben genannten Zwecks. Die Weiterverwendung der Informationen durch Dritte

erfolgt ausdriicklich in eigener Verantwortung.
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Gemeinde Oststeinbek
Der Burgermeister
Mollner Landstral3e 20
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Neubau einer vierzigigen Grundschule
Barsbutteler Weg, 22113 Oststeinbek
Vorbemessung einer Regenwasserversickerung

Bericht 2192337 _BEO01: Bodenuntersuchung zur Uberpriifung
des Altlastverdachts vom 29.05.2020 (HPC AG)

Bericht 2192337_BEO02: Baugrund- und Grindungsgutachten
vom 21.07.2020 (HPC AG)

Lageplan Freianlagen Stand 17.09.2020 (Arbos)

Anlagen: Lageplan der Rigolen (Anlage ALO6)
Bemessungsberechnung Fullkérperrigolen (Anlage ALQ7)
Anhang: Niederschlagshéhen und -spenden (Anhang AH03)
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Auf dem Gelande der neu geplanten, vierziigigen Grundschule in Oststeinbek sollen zu-
kinftig die auf den versiegelten Gelandeoberflachen und Dachflachen anfallenden Nieder-

schlage versickert werden.

Wir wurden am 10.03.2020 schriftlich beauftragt, fur die anfallenden Wassermengen ein
Entwésserungskonzept mit dem Ziel einer Versickerung auf dem eigenen Grundstlick zu

erstellen.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: RA Manfred Stidemann
Vorstand: Dr. Andreas J. Kopton, Thomas Osberghaus, Arno Bartels I NOG E N
Amtsgericht Augsburg HRB 2084 « DIN ISO 9001 und 14001 « USt-IdNr. DE 813216949 « www.hpc.ag ALLIANCE
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Nachfolgend werden die Randbedingungen und die Berechnungen zur Vordimensionierung
der Versickerungsanlage erlautert. Die potenziellen Standorte der Versickerungsanlagen
sind in Anlehnung an die bauseitigen Vorgaben gewéahlt und auf der Anlage ALO6 darge-

stellt.

2 Baugrund - und Wasser verhaltnisse
2.1 Baugrundschichtung

Eine detaillierte Beschreibung des Baugrunds enthalten unsere bereits vorliegenden Be-
richte 2192337_BEO1 und 2192337_BE02. Demzufolge ist folgender grundsatzlicher Bau-

grundaufbau vorhanden.

x Auffullung Sand
x Sand

Der Schichtenaufbau ist den Bohrprofilen auf Anlage ALO2 zu unseren o0.g. Gutachten zu
entnehmen. Die Hauptkdrnungsanteile der aufgefuliten Sande liegen im Mittel- und
Feinsandbereich mit geringen Schluff-, Grobsand- und Kiesanteilen. Hauptkomponente des
gewachsenen Sandes ist ebenfalls dem Mittel- und Feinsandbereich zuzuordnen, jedoch

mit geringerem Feinkornanteil.

Eine Regenwasserversickerung tber Rigolen ist aufgrund der vorliegenden Baugrundver-

haltnisse prinzipiell auf dem gesamten Baufeld mdglich.

2.2 Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte

Anhand der zur Erstellung unseres Baugrund- und Grundungsgutachtens aus den Kor-
nungslinien ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte wurde hinsichtlich einer Bemessung von
Versickerungsanlagen fir den aufgefillten Sand ein korrigierter Durchlassigkeitsbeiwert von
k=1,0 ul0 °>m/s sowie fiir den gewachsenen Sand ein korrigierter Durchlassigkeitsbeiwert

von k =5,0 ul0 ® m/s festgelegt.
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2.3 Grundwasser

Gemall unserem Baugrund- und Grindungsgutachten wurde der Bemessungsgrundwas-
serstand fur den Endzustand auf 17,7 mNHN festgelegt. Folglich besteht gem&aR den Ho6-
henangaben der spateren Gelandeoberkante aus den verwendeten Planungsunterlagen ein
minimaler Abstand von der Gelandeoberkante zum hdchsten, zu erwartenden Grundwas-

serstand je nach Lage der Rigole von ca. 2,0 m.

2.4 Beurteilung der Versickerungsfahigkeit

Gemal den Hinweisen des Regelwerkes DWA-A138 zur dezentralen Versickerung von Nie-
derschlagswasser werden u. a. die hydrogeologischen Randbedingungen vorangestellt, die
anhand der Durchlassigkeit sowie der Machtigkeit der Schichten oberhalb des Grundwas-

serspiegels zu bewerten sind.

Als Voraussetzungen fur eine Versickerung von Niederschlagswasser sind zu nennen:
1. Bodenschichten mit einer Durchlassigkeit ki > 1 x 10® m/s.

2. Die Machtigkeit des ungesattigten Sickerraums sollte bezogen auf den zu erwarten-
den hdchsten Grundwasserstand in der Regel mindestens 1 m betragen.

Diese grundlegenden Voraussetzungen fir eine zielfhrende Versickerung werden erfillt.

3 Randbedingungen und Lage der Versickerungsanlage

Mit der geplanten Versickerungsanlage soll das auf dem gesamten Grundstiick auf befes-
tigten Oberflachen anfallende Niederschlagswasser versickert werden. Die mégliche Lage
der Versickerungsanlage, bestehend aus 4 teilflachenbezogenen Einzelrigolen, ist auf der
Anlage ALO6 dargestellt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die jeweiligen Flachen gemal Flachenaufstellung der
Unterlagen nach Oberflachenmaterial und den bei der Bemessung angewandten Abfluss-
beiwerten gemal DIN 1986-100:2016-09 - Entwasserungsanlagen fur Geb&ude und Grund-

stiicke - zusammengefasst.
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In Bereichen, in denen konzentrierte Lagen der ehemaligen Schwarzgranddecke erkundet
wurden (vgl. BEO1 und BEO2 Proj.-Nr. 2192337, Bohrungen BS6 und BS14 bis BS16) und
auch in Grundrissbereichen fir die Neubauten empfehlen wir, keine Rigolenstandorte ein-

zuplanen.

Flache | Shfee. | Abflutwirks. MU | aptupyirks

Teilflache P beiwert % | Flache Aus. beiwe“rfs% Flache Aum.
[m2] [_] [m2] [_] [mZ]

Dachflachen (Metall) 2.820 1,0 2.820 0,9 2.538
Pflasterflachen
(voll versiegelt) 4.340 1.0 4.340 0.8 3.472
Mauern, Treppen
(Beton) 830 1,0 830 0,9 747
Kunststoffflachen 770 0,9 693 0,7 539
Pflaster mit Rasenfu-
gen 890 04 356 0,25 223
Wassergebundene
Flichen 1.110 0,9 999 0,7 777
Vegetation (steil) 3.610 0,3 1.083 0,2 722
Summe Flache n

14.37
Ages, Aus, Aum 370 11.121 9.018

Tab. 1:  Flachenaufstellung, zugehorige Abflussbeiwerte

und abfluBwirksame Einzelflachen

4 Vorschlag fur eine Versickerungsanlage

Aufgrund der unterschiedlichen Gelandeh6hen sind je nach Art und GroR3e der tatsachlich
angeschlossenen Teilflachen abhangig von der Lage der Rigolen unterschiedliche Versi-

ckerungssysteme erforderlich.

Zunachst wurden bei der Vorbemessung der Versickerungsanlage vier Rohrrigolen entspre-
chend der gegebenen Platzverhaltnisse angesetzt. Die Lage der vorgeschlagenen Versi-
ckerungsanlagen istin Anlehnung an die Vorgaben aus den Unterlagen auf der Anlage AL0O6

grafisch als Rigolen 1 bis 4 dargestellt.
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5 Uberflutungsnachweis

Fur Versickerungsanlagen, die gemall DWA-A 138 mit einem 5-jahrigen Regenereignis
nach KOSTRA-DWD-2010 bemessen wurden und eine abflusswirksame Grundstticksflache
von > 800 m2 aufweisen, ist gemaR nachfolgender Gleichung ein Uberflutungsnachweis zu

fuhren.

Aufgrund der zunehmenden klimatischen Unsicherheiten und der Grol3e der zu entwassern-
den Flache sowie teilweise vorhandener Hanglagen wurde auf der sicheren Seite liegend
ein 100-jahriges Regenereignis bei der Nachweisfuhrung angesetzt.

VRick = (r(D,100) X Ages £(rd,2) X Au,s)) X (D x 60) / (10.000 x 1.000))

Die Gesamtflache (Ages) setzt sich aus den hier zu berticksichtigenden Teilflachen geman
Tab. 1 zusammen und betragt Ages = 14.370 m2. Die Summe der abflusswirksamen Einzel-
flachen (Aus) ergibt sich aus den Teilflachen, multipliziert mit den jeweils zugehdérigen Spit-

zenabflussbeiwert (%), zu Aus =11.121 m3.

Der Nachweis wurde mit den mal3gebenden Regendauern D =5 min, D = 10 min und D =
15 min gefuhrt. Die zurlickzuhaltende Regenwassermenge ergibt sich anhand des 15-minu-
tigen Regenereignisses zu Vrick = 238,8 m3.

6 Bemessung der Rohrrigole n

Die Bemessung wurde mit dem Programm GGU-Seep Version 10.07 durchgefiihrt. Das
Programm ermittelt auf Grundlage der DWA-A138, der malRgebenden Regenspende sowie
der Durchlassigkeit der versickerungsfahigen Béden die Gréf3e der gewdahlten Versicke-

rungsanlage.

Die Bemessungen der einzelnen Rigolen gemaf der Anlage ALO7 wurden mit einem Re-
genereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 5 Jahren durchgefiihrt. Es wurden je
nach Standort der Rigolen und den entsprechenden versickerungsrelevanten Baugrund-

schichten zwei unterschiedliche Durchlassigkeitsbeiwerte angesetzt.
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Im Bereich der Rigole 1 wurde der gewachsene Sand und im Bereich der Rigolen 2 bis 4

die sandige Auffillung angesetzt. Gemald mundlichen Angaben wurde ein Oberbau von 0,6

m fur die befestigten Flachen bertcksichtigt.

Bei den Berechnungen wurden die Rigolen entsprechend der Platzverhaltnisse an den vor-

gegebenen Standorten in Breite und Hohe dimensioniert. Zur Vorbemessung wurde je Be-

rechnung zunachst die gesamte Abflusswirksame Flache (Aum) betrachtet.

Die Berechnungsergebnisse sind auf den Anlagen ALO7 im Detail dargestellt. Es ergeben

sich unterschiedliche erforderliche Speichervolumen von ca. 225 m?3 im gewachsenen Sand

(Rigole 1) und max. ca. 265 m3 fur die Rigolen in der sandigen Auffillung (Rigole 2).

Die Abmessungen der nachfolgenden beispielhaften Rigolen sind auf der sicheren Seite

liegend anhand des grof3ten erforderlichen Speichervolumens von ca. 265 m3 gewahlt, wo-

mit auch ein ausreichenden Riickhaltevolumen beziiglich des Uberflutungsnachweises be-

racksichtigt wird.

Rigole 1

Abmessung (b x I): 10mx35m
Hohe: 1,50 m
Rohrdurchmesser: 0,40 m
Gesamtspeicherkoeffizient: 0,355
Speichervolumen: 186,4 m3
Rigole 2

Abmessung (b x I): 7mx24m
Hohe: 0,70 m
Rohrdurchmesser: 0,40 m
Gesamtspeicherkoeffizient: 0,367
Speichervolumen: 43,2 m3
Rigole 3

Abmessung (b x I): 6mx20m
Hohe: 0,3m

INOGEN
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Rohrdurchmesser: 0,30 m
Gesamtspeicherkoeffizient: 0,369
Speichervolumen: 17,7 m3
Rigole 4

Abmessung (b x I): 6mx20m
Hobhe: 0,3m
Rohrdurchmesser: 0,30 m
Gesamtspeicherkoeffizient: 0,369
Speichervolumen: 17,7 m3

Die Summe der jeweiligen Speichervolumen aus den vier Einzelrigolen betragt ca. 265 m3
und ist somit ausreichend dimensioniert. Die Versickerung des gesamten Niederschlags-
wassers, welches auf den befestigten Flachen samt Dachflachen anfallt, kann gewahrleistet

werden.

7 Ausfuhrungshinweise

- Der Einbau der Rohrrigolen sollte friihzeitig im Zuge der Gelandemodellierung aus-

gefuhrt werden, sodass unnétige Erdbauarbeiten vermieden werden kdnnen.

- Die Standorte sind so gewahlt, dass sie sich gemaf Aufschlussbohrungen in einer
ausreichenden Entfernung zu den konzentriert auftretenden Lagen der schlackehal-

tigen, ehemaligen Schwarzgranddecke befinden.

- Sohlebenen sind horizontal herzustellen, um eine gleichmafige Versickerung zu er-

maoglichen.

- Feststoffe sind durch vorgeschaltete Absetzeinrichtungen zurtickzuhalten
(Schacht).

- Die Filterstabilitat zwischen Filterkies und dem anstehenden Boden ist durch voll-
standiges Einschlagen des Filtermaterials in ein trennendes Filtervlies sicherzustel-
len (z.B. Robustheitsklasse GRK 3)

- Als Filtermaterial empfehlen wir Filterkies der Kérnung 16/32 vorzusehen.
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Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.
- Die genauen Abmessungen kdnnen im Zuge der weiterfihrenden Planung an die

drtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Alternativ, vor allem im tieferliegenden Gelande (Rigolen 2 bis 4), kdnnen anstelle der Rohr-
rigolen auch Rigolenboxen aus Kunststoff verwendet werden. Der Vorteil dieser unterirdi-
schen Rigolenfullkérper liegt in der hohen Speicherfahigkeit des Systems. Wahrend Rohrri-
golen nur einen Speicherkoeffizienten (=Porenanteil) von ca. 0,35 aufweisen, liegt dieser
Wert bei den Fullkdrperrigolen bei 0,95. Demnach ist hierbei eine Erweiterung der Speicher-
kapazitat im Vergleich zur Rohrrigole der ca. 2,7-fachen Wassermenge zu erzielen und so-

mit auch eine Platz- sowie Aushubersparnis im selben Umfang.

8 Zusammenfassung

Unser Blro wurde im Marz 2020 beauftragt, fur die auf den befestigten Oberflachen und
Dachflachen des geplanten Schulneubaus anfallenden Niederschlagsmengen die Vorbe-
messung einer Versickerungsanlage zu erstellen. Die Durchlassigkeit des anstehenden
Baugrunds und die Aufnahmekapazitaten der oberflachennahen Sande lassen es grund-

satzlich zu, eine wirksame Versickerung innerhalb des Schulgelandes zu realisieren.
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Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.
Fur die Vorbemessung der Versickerungsanlage wurde ein System aus vier voneinander
getrennten Rohrrigolen gewahlt. Aufgrund des ortlich nur geringen Abstands zum Bemes-
sungswasserstand sind die Rigolen in tieferliegenden Gelandeteilen flach auszufuhren. Die
gesamten Niederschlagsmengen konnen Uber Rohrrigolen in den Untergrund versickert

werden.

Wir weisen darauf hin, dass Planungséanderungen, die nach Erstellung dieses Berichts er-

folgen, erhebliche Auswirkungen auf die 0.g. Empfehlungen haben kénnen.

i.A. Delf Trellert
Projektbearbeiter

i.A. Ralf Claasen
Abteilungsleiter Geotechnik

Verteiler:

Gemeinde Oststeinbek

Das Schreiben wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. HPC haftet jedoch nur im Rahmen des oben genannten Zwecks. Die Weiterverwendung der Informationen durch Dritte erfolgt ausdriicklich in eigener
Verantwortung.

9 INOGEN

ALLIANCE



[(* (1 (

30DQJUXQGODJH

SLIJROH

/DJHSODQ )UHLDQODJHQ 30DQQXPPHU B267B9/B

SLJROH
5LJRO
6WDQG $UERV )UHLUDXPSODQXQJ

I1HXEDX YLHU]*JLJH *UXQGVFKXOH
%DUVE*WWHOHU :HJ

2VWVWHLQEHN
/IDIJHSODQ RKRH 0OD%VWDE
S5RKUULJROHQ

PIX & P %EX §

SHuWwW

TAXTIEXTITI

WE}i $QODJH $/iio

B*HRWHFKQLN?

?

B*6 2VWVWHLQEHN?$QODJHQ?




NSHC M9 [HC

1N
NHIOTHMAMAZ

CH: NTHOHMM3IANA%

dXMAa.
HCAOOAACOXNHNAd1ANHG6 NHOTH COXAAHdAHY%

Wadne
COXMHNATANHADHOYLTNNMNYEYS NHOTH COXAAHAH%

H%ANMANHAd-0%
*x$ BE+

/$ HradooOs$nt
rNX3ada+ /T

:IS)i#[‘I"IXEI'cT'GQ dr1Ss

X3da+

5RKUULJROHQYHUVLFNHEHXQJS$SEVWDQG 8. $QODJH 63SHLFKHBNRHIILILHQW V
'"XUFKOIVVELIJNHLW N P V,QQHQGXUFKPHVVHU 5RPKU6GHLFKHUNREHEILILHQW V
*UXQGZDVVHUIOXUDEVWDBRIGUGLFNM b Il GP I % Ug >sKV¥s I B Ks N @
=XVFKODJVIDNWRU I 6RKOEUHLWH GHU 5L ROHV:; Y E K >EK E V@D B @
+IXILIJNHLW Q > D@ +|KH GHU 5EJROH K
MIKULJH hEHUVFKUHLWXDRJV-BNNVMHINHNDMQG 5LIJROH P
$x Po I1XW]JEDUH +|KH GHU 5LJROH K
+DPEXUJ
SRKUULJROHQYHUVLFNHUXQJ | . ,
>0 VKD @ >P@
E
PLQ
* N4
PLQ
PLQ
* .

PLQ

PLQ
(UJHEQLV
(UIRUGHUOLFKH 5RKUULJROHQOIQJH P K
(UIRUGHUOLFKHY 6SHLFKHUYROXPHQ PA
OD%JHEHQGH 5HIHQGDXHU ' OLQXWHQ
5HIHQVSHQGH U /LWHU VHF KD
(QWOHHUXQJV]HLW 6WXQGHQ K



NSHC M9 [HC

1N
NHIOTHMAMAZ

CH: NTHOHMM3IANA%

dXMAa.
HCAOOAACOXNHNAd1ANHG6 NHOTH COXAAHdAHY%

Wadne
COXMHNATANHADHOYLTNNMNYEYS NHOTH COXAAHAH%

H%ANMANHAd-0%
*x$ BE+

/$ HradooOs$nt
rNX3ada+ /T

:IS)i#[‘I"IXEI'cT'GQ dr1Ss

X3da+

5RKUULIJROHQYHUVLFNHEHXQJS$EVWDQG 8. $QODJH 63HLFKHBNRHI
'"XUFKOIVVELIJNHLW N P V,QQHQGXUFKPHVVHU 5PKU6GHLFKHUNRHs
Ug >5KVs ]
>Ek & 5 (D

*UXQGZDVVHUIOXUDEVWDHDRIGUGLF NP D 'GP
=XVFKODJVIDNWRU | 6RKOEUHLWH GHU 5LBROH \gs
+IXILINHLW Q > D@ +|KH GHU 5LJROH K

MIKULJH hEHUVFKUHLWXDJVBONVYHINWDIMIG 5LIROH
$x Po I1XW]JEDUH +|KH GHU 5LJROH K

SRKUULJROHQYHUVLFENHUXQJ

E
(UJHEQLV
(UIRUGHUOLFKH 5RKUULJROHQOIQJH P
(UIRUGHUOLFKHYVY 6SHLFKHUYROXPHQ P i
OD%JHEHQGH 5HIHQGDXHU OLQXWHQ
5HIHQVSHQGH U /LWHU VHF KD
(QWOHHUXQJV]HLW 6WXQGHQ

-
-
I T

+DPEXUJ

] /
>0 VKD @ >P@

PLQ

PLQ



NSHC M9 [HC

1N
NHIOTHMAMAZ

CH: NTHOHMM3IANA%

dXMAa.
HCAOOAACOXNHNAd1ANHG6 NHOTH COXAAHdAHY%

Wadne
COXMHNATANHADHOYLTNNMNYEYS NHOTH COXAAHAH%

H%ANMANHAd-0%
*x$ BE+

/$ HradooOs$nt
rNX3ada+ /T

:IS)i#[‘I"IXEI'cT'GQ dr1Ss

X3da+

5RKUULJROHQYHUVLFNHEHXQJS$SEVWDQG 8. $QODJH 63SHLFKHBNRHIILILHQW V
'"XUFKOIVVELIJNHLW N P V,QQHQGXUFKPHVVHU 5RPKU6GHLFKHUNREHEILILHQW V
*UXQGZDVVHUIOXUDEVWDBRIGUGLFNM b Il GP I % Ug >sKV¥s B Ks N @
=XVFKODJVIDNWRU I 6RKOEUHLWH GHU 5LBROHV: Y E K >EK E V@D B @
+IXILIJNHLW Q > D@ +|KH GHU 5EJROH K
MIKULJH hEHUVFKUHLWXDRJV-BNNVMHINHNDMQG 5LIJROH P
$x Po I1XW]JEDUH +|KH GHU 5LJROH K
+DPEXUJ
5SRKUULJROHQYHUVLFNHUXQJ | . ,
>0 VKD @ >P@
PLQ
E
PLQ
* .
PLQ
PLQ
K
(UJHEQLV
